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ILUM. BLOCO 01 SALA 01 E 02    432 W 1A

    10 A

1.5

ILUMINAÇÃO BLOCO 10
   648 W19

    16 A

6

TOMADAS BLOCO 01   2775 W 2

    16 A

10

TOMADAS BLOCO 10  2939 W20

    20 A

10

ILUMINAÇÃO BLOCO 02
   696 W 3

    10 A

6

QUADRO DISTRIB. COZINHA, LANCHONETE

  6775 W

QD COZINHA

    40 A

25

TOMADAS BLOCO 02   1450 W 4

    10 A

4

ILUM. EXTERNA BLOCO 1 E 2   564 W22

    10 A

4

ILUMINACAO BLOCO 03 REFEITORIO   1100 W 5

    10 A

6

ILUM. EXTERNA BLOCO 6 E 7   408 W23

    10 A

4

TOMADAS BLOCO 03 REFEITORIO    275 W 6

    10 A

4

ILUM. EXTERNA BLOCO 4 E 8   288 W24

    10 A

4

ILUMINAÇÃO BLOCO 05 PATIO
   880 W 7

    10 A

4

ILUM. EXTERNA BLOCO 9 E 10   192 W25

    10 A

4

TOMADAS BLOCO 05 PATIO    800 W 8

    10 A

4

ILUMINAÇÃO BICICLETARIO

   192 W26

    10 A

4

ILUMINAÇÃO BLOCO 06
   432 W 9

    10 A

4

REFLETORES BLOCO 1 E 2  1950 W27

    13 A

6

TOMADAS BLOCO 06    750 W 10

    10 A

4

REFLETORES BLOCO 6 E 7  1650 W28

    10 A

4

ILUMINAÇÃO BLOCO 07
   504 W 11

    10 A

4

REFLETORES BLOCO 4 E 8   600 W29

    10 A

4

TOMADAS BLOCO 07   1430 W 12

    10 A

4

REFLETORES BLOCO 9 E 10  2100 W30

    20 A

10

ILUMI. BLOCO 04 SALAS DE AULA    432 W 13B

    10 A

4

BOMBA INCENDIO  1500 W31

    16 A

10

TOMADAS BLOCO 04 SALA DE AULA   1250 W 14B

    10 A

4

ILUM. BLOCO 01 SALA PROFESSORES   264 W1B

    10 A

1.5

ILUMINAÇÃO BLOCO 08
   432 W 15

    10 A

4

ILUM. BLOCO 01 SALA 03 E 04   432 W1C

    10 A

1.5

TOMADAS BLOCO 08    950 W 16

    10 A

4

ILUMI. BLOCO 04 BANH.,ALMOX., DIREC.

   564 W13A

    10 A

4

ILUMINAÇÃO BLOCO 09
   480 W 17

    10 A

4

TOM. BLOCO4 SECRET. COORD. DIREC. ARQUI.
  1775 W14A

    13 A

6

TOMADAS BLOCO 09   3275 W 18

    20 A

10

QD1 (QUADRO DIST. ILUMINAÇAO E TOMADAS)

Potência Instalada (W)

R  16365

S  13490

T  11329

Total  41184

3#25(25)16 mm²

Conduto ø3/4"

 70 A

Verde

Quadro de Distribuição (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
18 24 36 55 150

Iluminação (W)

13 75 100 165 200 280 1500

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QD COZINHA

QUADRO DISTRIB. COZINHA, LANCHONETE

3F+N+T B1 220 / 127 V 8426 6775 R+S+T 2546 1906 2324 1.00 0.38 43.5 25 117.0 40.0 2.10 5.30 Ok

1A ILUM. BLOCO 01 SALA 01 E 02 F+N B1 127 V 12 568 432 T 432 1.00 0.65 6.9 1.5 17.5 10.0 2.73 5.92 Ok

a 2 95 72 T 72 0.65 3.4 1.5 17.5 Ok

b 4 189 144 T 144 0.65 2.3 1.5 17.5 Ok

c 2 95 72 T 72 0.65 4.6 1.5 17.5 Ok

d 4 189 144 T 144 0.65 6.9 1.5 17.5 Ok

1B ILUM. BLOCO 01 SALA PROFESSORES F+N B1 127 V 2 6 351 264 T 264 1.00 0.65 4.3 1.5 17.5 10.0 1.14 4.34 Ok

e 1 33 24 T 24 0.65 4.3 1.5 17.5 Ok

f 1 33 24 T 24 0.65 3.8 1.5 17.5 Ok

g
2 95 72 T 72 0.65 1.1 1.5 17.5 Ok

h 4 189 144 T 144 0.65 3.4 1.5 17.5 Ok

1C ILUM. BLOCO 01 SALA 03 E 04 F+N B1 127 V 12 568 432 T 432 1.00 0.65 6.9 1.5 17.5 10.0 1.88 5.08 Ok

i 2 95 72 T 72 0.65 3.4 1.5 17.5 Ok

j
4 189 144 T 144 0.65 2.3 1.5 17.5 Ok

k 2 95 72 T 72 0.65 4.6 1.5 17.5 Ok

l 4 189 144 T 144 0.65 6.9 1.5 17.5 Ok

2 TOMADAS BLOCO 01 F+F+T B1 220 V 5 16 4 3500 2775 R+T 1388 1388 1.00 0.38 23.6 10 57.0 16.0 0.41 3.60 Ok

3
ILUMINAÇÃO BLOCO 02

F+N B1 127 V 2 18 919 696 T 696 1.00 0.38 19.0 6 41.0 10.0 1.93 5.13 Ok

m 3 142 108 T 108 0.38 2.9 6 41.0 Ok

n 3 142 108 T 108 0.38 5.9 6 41.0 Ok

o 1 33 24 T 24 0.38 18.4 6 41.0 Ok

p
1 33 24 T 24 0.38 19.0 6 41.0 Ok

q
6 284 216 T 216 0.38 11.8 6 41.0 Ok

r 6 284 216 T 216 0.38 17.7 6 41.0 Ok

4 TOMADAS BLOCO 02 F+F+T B1 220 V 2 9 2 1825 1450 S+T 725 725 1.00 0.38 21.8 4 32.0 10.0 1.72 4.92 Ok

5 ILUMINACAO BLOCO 03 REFEITORIO F+N B1 127 V 20 1236 1100 S 1100 1.00 0.38 25.6 6 41.0 10.0 3.98 7.18 Ok

6 TOMADAS BLOCO 03 REFEITORIO F+F+T B1 220 V 1 2 350 275 R+T 138 138 1.00 0.38 4.2 4 32.0 10.0 0.57 3.76 Ok

7 ILUMINAÇÃO BLOCO 05 PATIO F+F B1 220 V 16 989 880 S+T 440 440 1.00 0.38 11.8 4 32.0 10.0 0.50 3.70 Ok

8 TOMADAS BLOCO 05 PATIO F+F+T B1 220 V 8 1000 800 S+T 400 400 1.00 0.38 12.0 4 32.0 10.0 0.55 3.75 Ok

9
ILUMINAÇÃO BLOCO 06 F+N B1 127 V 12 568 432 T 432 1.00 0.38 11.8 4 32.0 10.0 1.16 4.36 Ok

s 6 284 216 T 216 0.38 11.8 4 32.0 Ok

t 6 284 216 T 216 0.38 5.9 4 32.0 Ok

10 TOMADAS BLOCO 06 F+F+T B1 220 V 2 6 950 750 S+T 375 375 1.00 0.38 11.4 4 32.0 10.0 0.53 3.73 Ok

11
ILUMINAÇÃO BLOCO 07

F+N B1 127 V 14 663 504 T 504 1.00 0.38 13.7 4 32.0 10.0 2.65 5.84 Ok

u 2 95 72 T 72 0.38 13.7 4 32.0 Ok

v 2 95 72 T 72 0.38 11.8 4 32.0 Ok

w 4 189 144 T 144 0.38 9.8 4 32.0 Ok

x 2 95 72 T 72 0.38 2.0 4 32.0 Ok

y 4 189 144 T 144 0.38 5.9 4 32.0 Ok

12 TOMADAS BLOCO 07 F+F+T B1 220 V 2 6 2 1 1800 1430 S+T 715 715 1.00 0.38 21.5 4 32.0 10.0 2.27 5.47 Ok

13B ILUMI. BLOCO 04 SALAS DE AULA F+N B1 127 V 12 568 432 T 432 1.00 0.38 11.8 4 32.0 10.0 2.55 5.75 Ok

aa 4 189 144 T 144 0.38 11.8 4 32.0 Ok

ab 2 95 72 T 72 0.38 5.9 4 32.0 Ok

ac 4 189 144 T 144 0.38 3.9 4 32.0 Ok

z 2 95 72 T 72 0.38 7.9 4 32.0 Ok

13A ILUMI. BLOCO 04 BANH./ALMOARIF. F+N B1 127 V 4 13 749 564 S 564 1.00 0.38 15.5 4 32.0 10.0 2.13 5.32 Ok

ad 1 33 24 S 24 0.38 14.8 4 32.0 Ok

ae 1 33 24 S 24 0.38 15.5 4 32.0 Ok

af 3 142 108 S 108 0.38 12.8 4 32.0 Ok

ag 1 33 24 S 24 0.38 13.5 4 32.0 Ok

ah 1 33 24 S 24 0.38 14.1 4 32.0 Ok

ai 3 142 108 S 108 0.38 9.8 4 32.0 Ok

aj
3 142 108 S 108 0.38 6.9 4 32.0 Ok

ak 2 95 72 S 72 0.38 2.0 4 32.0 Ok

al 1 47 36 S 36 0.38 3.9 4 32.0 Ok

am 1 47 36 S 36 0.38 2.9 4 32.0 Ok

14B TOMADAS BLOCO 04 SALA DE AULA F+F+T B1 220 V 2 7 2 1575 1250 R+S 625 625 1.00 0.38 18.8 4 32.0 10.0 2.27 5.47 Ok

14A
TOM. BLOCO4 SECRET. COORD. DIREC. ARQUI.

F+F+T B1 220 V 1 17 2225 1775 R+S 888 888 1.00 0.38 26.6 6 41.0 13.0 1.53 4.72 Ok

15
ILUMINAÇÃO BLOCO 08 F+N B1 127 V 12 568 432 T 432 1.00 0.38 11.8 4 32.0 10.0 2.69 5.89 Ok

an 2 95 72 T 72 0.38 2.0 4 32.0 Ok

ao 4 189 144 T 144 0.38 5.9 4 32.0 Ok

ap
2 95 72 T 72 0.38 11.8 4 32.0 Ok

aq
4 189 144 T 144 0.38 9.8 4 32.0 Ok

16 TOMADAS BLOCO 08 F+F+T B1 220 V 2 4 2 1200 950 R+T 475 475 1.00 0.38 14.4 4 32.0 10.0 1.86 5.05 Ok

17 ILUMINAÇÃO BLOCO 09 F+N B1 127 V 2 12 635 480 R 480 1.00 0.38 13.2 4 32.0 10.0 1.90 5.10 Ok

ar 1 33 24 R 24 0.38 12.5 4 32.0 Ok

as 1 33 24 R 24 0.38 13.2 4 32.0 Ok

at 6 284 216 R 216 0.38 11.8 4 32.0 Ok

au 6 284 216 R 216 0.38 5.9 4 32.0 Ok

18 TOMADAS BLOCO 09 F+F+T B1 220 V 8 15 4094 3275 R+S 1638 1638 1.00 0.38 49.0 10 57.0 20.0 1.75 4.94 Ok

19
ILUMINAÇÃO BLOCO 10

F+N B1 127 V 18 853 648 R 648 1.00 0.38 17.7 6 41.0 16.0 2.64 5.84 Ok

av 2 95 72 R 72 0.38 17.7 6 41.0 Ok

aw 4 189 144 R 144 0.38 15.7 6 41.0 Ok

ax 2 95 72 R 72 0.38 11.8 6 41.0 Ok

ay 4 189 144 R 144 0.38 9.8 6 41.0 Ok

az 2 95 72 R 72 0.38 2.0 6 41.0 Ok

ba 4 189 144 R 144 0.38 5.9 6 41.0 Ok

20 TOMADAS BLOCO 10 F+F+T B1 220 V 3 25 2 3925 2939 R+S 1470 1470 1.00 0.38 46.9 10 57.0 20.0 2.31 5.51 Ok

22 ILUM. EXTERN. BLOCO 1 E 2 F+F B1 220 V 2 22 789 564 R+T 282 282 1.00 0.38 9.4 4 32.0 10.0 0.40 3.60 Ok

23 ILUM. EXTER. BLOCO 6 E 7 F+F B1 220 V 17 567 408 R+T 204 204 1.00 0.38 6.8 4 32.0 10.0 0.48 3.68 Ok

24 ILUM. EXTER. BLOCO 4 E 8 F+F B1 220 V 12 400 288 R+T 144 144 1.00 0.38 4.8 4 32.0 10.0 0.50 3.70 Ok

25 ILUM. EXTER. BLOCO 9 E 10 F+F B1 220 V 8 267 192 R+T 96 96 1.00 0.38 3.2 4 32.0 10.0 0.31 3.50 Ok

26 ILUM. BICICLETARIO F+F B1 220 V 8 267 192 R+S 96 96 1.00 0.38 3.2 4 32.0 10.0 0.25 3.45 Ok

27 REFLETORES BLOCO 1 E 2 F+F B1 220 V 13 1950 1950 R+S 975 975 1.00 0.38 23.3 6 41.0 13.0 1.92 5.12 Ok

bq
13 1950 1950 R+S 975 975 0.38 23.3 6 41.0 Ok

28 REFLETORES BLOCO 6 E 7 F+F B1 220 V 11 1650 1650 R+S 825 825 1.00 0.38 19.7 4 32.0 10.0 1.86 5.06 Ok

bm 0 0 R+S 1.00 0.0 4 32.0 Ok

bn 2 300 300 R+S 150 150 0.38 16.1 4 32.0 Ok

bp
7 1050 1050 R+S 525 525 0.38 12.6 4 32.0 Ok

bs 2 300 300 R+S 150 150 0.38 19.7 4 32.0 Ok

29 REFLETORES BLOCO 4 E 8 F+N B1 127 V 4 600 600 R 600 1.00 0.38 12.4 4 32.0 10.0 2.34 5.54 Ok

bo 1 150 150 R 150 0.38 3.1 4 32.0 Ok

30 REFLETORES BLOCO 9 E 10 F+N B1 127 V 14 2100 2100 R 2100 1.00 0.38 43.5 10 57.0 20.0 3.60 6.80 Ok

bj
6 900 900 R 900 0.38 31.1 10 57.0 Ok

bk 4 600 600 R 600 0.38 43.5 10 57.0 Ok

bl 4 600 600 R 600 0.38 12.4 10 57.0 Ok

31 BOMBA INCENDIO F+F+T B1 220 V 1 2567 1500 R+S 750 750 1.00 0.38 30.7 10 57.0 16.0 1.39 4.59 Ok

TOTAL 2 77 141 36 42 3 17 108 15 14 1 1 51263 41184 R+S+T 16365 13490 11329

Quadro de Distribuição (QD2 AR COD.)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
1350 2800 3600

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1 AR COND. SALA01 BLOCO 01 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+T 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 1.22 3.21 Ok

2 AR COND. SALA 02 BLOCO 01 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 S+T 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 0.92 2.92 Ok

3 AR COND. SALA PROF. BLOCO 01 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+T 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 0.55 2.55 Ok

4 AR COND. SALA 03 BLOCO 01 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 S+T 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 0.56 2.56 Ok

5 AR COND. SALA 04 BLOCO 01 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+T 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 0.89 2.89 Ok

6 AR COND. SALA 05 BLOCO 02 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 S+T 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 1.62 3.62 Ok

7 AR COND. SALA 06 BLOCO 02 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+T 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 1.87 3.86 Ok

8
AR COD. COORDENAÇ. BLOCO 4

F+F+T B1 220 V 1 3111 2800 S+T 1400 1400 1.00 0.38 37.2 10 57.0 16.0 1.30 3.29 Ok

9 AR COND. SECRETAR. BLOCO 4 F+F+T B1 220 V 1 3111 2800 S+T 1400 1400 1.00 0.38 37.2 10 57.0 16.0 1.26 3.26 Ok

10 AR COND. ALMOXARIF. BLOCO 4 F+F+T B1 220 V 1 1500 1350 R+T 675 675 1.00 0.38 17.9 4 32.0 10.0 1.77 3.77 Ok

11 AR COND. SALA 11 BLOCO 04 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+T 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 2.21 4.20 Ok

12 AR COND. SALA 12 BLOCO 04 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 S+T 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 2.48 4.48 Ok

13 AR COND. SALA 07 BLOCO 06 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 S+T 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 0.84 2.84 Ok

14 AR COND. SALA 08 BLOCO 06 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+T 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 1.16 3.16 Ok

15 AR COND. SALA09 BLOCO 07 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 S+T 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 1.90 3.89 Ok

16 AR COND. SALA 10 BLOCO 07 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+T 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 2.21 4.20 Ok

17 AR SALA 13 BLOCO 8 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+S 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 2.43 4.43 Ok

18 AR SALA 14 BLOCO 8 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+S 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 2.48 4.48 Ok

19 AR BIBLIOTECA BLOCO 9 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+S 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 1.34 3.34 Ok

20 AR LAB. INFORMAT. BLOCO 9 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+S 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 1.67 3.67 Ok

21
AR LAB. QUIMICA BLOCO 10

F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+S 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 2.22 4.22 Ok

22 AR SALA DE VIDEO BLOCO 10 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+S 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 2.46 4.46 Ok

23 AR SALA DE MUSICA BLOCO 10 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+S 1800 1800 1.00 0.38 47.8 10 57.0 20.0 2.75 4.75 Ok

TOTAL 1 2 20 87722 78950 R+S+T 25875 26200 26875

Quadro de Medição (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QD1

QUADRO DIST. ILUMINAÇAO E TOMADAS
3F+N+T B1 220 / 127 V 51263 41184 R+S+T 16365 13490 11329 1.00 0.80 83.6 25 117.0 70.0 2.89 3.20 Ok

QD2 AR COD. QUADRO DISTRIBICAO AR CONDICIONADO
3F+N+T B1 220 / 127 V 87722 78950 R+S+T 25875 26200 26875 1.00 0.80 291.8 150 358.0 250.0 1.69 2.00 Ok

TOTAL 138985 120134 R+S+T 42240 39690 38204

Quadro de Alimentação (AL1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QM1

QUADRO DE MEDIÇÃO
3F+N+T B1 220 / 127 V 138985 120134 R+S+T 42240 39690 38204 1.00 1.00 300.0 150 358.0 350.0 0.31 0.31 Ok

TOTAL 138985 120134 R+S+T 42240 39690 38204

Quadro de Distrubuição (QD COZINHA)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 24 150

Iluminação (W)

100 185 195 245 280 312 400 1500

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
ILUMINAÇAO COZINHA

F+N B1 127 V 21 700 504 T 504 1.00 0.65 8.5 2.5 24.0 16.0 1.27 6.57 Ok

bb 2 67 48 T 48 0.65 7.7 2.5 24.0 Ok

bc 1 33 24 T 24 0.65 6.9 2.5 24.0 Ok

bd 1 33 24 T 24 0.65 6.5 2.5 24.0 Ok

be 7 233 168 T 168 0.65 2.8 2.5 24.0 Ok

bf 2 67 48 T 48 0.65 5.2 2.5 24.0 Ok

bg 2 67 48 T 48 0.65 6.1 2.5 24.0 Ok

bh 3 100 72 T 72 0.65 4.0 2.5 24.0 Ok

bi 2 67 48 T 48 0.65 8.5 2.5 24.0 Ok

bt 1 33 24 T 24 0.65 4.4 2.5 24.0 Ok

2 TOMADAS COZINHA F+F+T B1 220 V 13 1 1 1 2512 2010 R+T 1005 1005 1.00 0.65 17.6 4 32.0 20.0 0.83 6.13 Ok

3

EXAUSTOR, CAMARA FRIA

F+F+T B1 220 V 4 1 1475 1180 S+T 590 590 1.00 1.00 6.7 6 41.0 40.0 0.33 5.63 Ok

4 FORNO MICROONDAS F+F+T B1 220 V 1 1875 1500 R+S 750 750 1.00 0.65 13.1 10 57.0 32.0 0.31 5.61 Ok

5 TOMADAS GELADEIRA E FREZERF+F+T B1 220 V 1 3 1414 1131 R+S 566 566 1.00 0.65 9.9 4 32.0 20.0 0.39 5.69 Ok

6 REFLETORES REFEITORIO F+F B1 220 V 3 450 450 R+T 225 225 1.00 1.00 2.0 4 32.0 25.0 0.40 5.70 Ok

br 2 300 300 R+T 150 150 1.00 1.4 4 32.0 Ok

TOTAL 21 3 13 1 5 1 1 3 1 1 8426 6775 R+S+T 2546 1906 2324

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso especifico
1.48 100 1.48

Iluminação Condominio (Residencial)
10.00 100 10.00

5.70 25 1.42

Tomadas condominio (Residencial)
10.00 20 2.00

19.65 20 3.93

Bombas de Recalque
2.57 100 2.57

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (não residencial)
1.88 100 1.88

TOTAL 23.27

Quadro de Demanda (QD2 AR COD.)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Condicionador de Ar tipo janela (não residencial)
87.72 86 75.44

TOTAL 75.44

Quadro de Demanda (QD COZINHA)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso especifico
1.48 100 1.48

Iluminação Condominio (Residencial)
1.15 100 1.15

Tomadas condominio (Residencial)
3.93 20 0.79

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (não residencial)
1.88 100 1.88

TOTAL 5.29
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QUADRO DIST. ILUMINAÇAO E TOMADAS
 41184 W

QD1

    70 A

25

QUADRO DISTRIBICAO AR CONDICIONADO
 78950 W

QD2 AR COD.

   250 A

150

QM1 (QUADRO DE MEDIÇÃO)

Potência Instalada (W)

R  42240

S  39690

T  38204

Total 120134

DPS

175 V - 40 KA

3#150(70)95 mm²

Conduto ø3/4"

350 A

Verde
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ILUMINAÇAO COZINHA
   504 W 1

    16 A

2.5

FORNO MICROONDAS  1500 W4

    32 A

10

TOMADAS COZINHA   2010 W 2

    20 A

4

TOMADAS GELADEIRA E FREZER  1131 W5

    20 A

4

EXAUSTOR, CAMARA FRIA

  1180 W 3

    40 A

6

REFLETORES REFEITORIO   450 W6

    25 A

4

QD COZINHA (QUADRO DISTRIB. COZINHA, LANCHONETE)

Potência Instalada (W)

R   2546

S   1906

T   2324

Total   6775

3#25(25)16 mm²

Conduto ø3/4"

 40 A
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AR COND. SALA01 BLOCO 01   3600 W 1

    20 A

10

AR COND. SALA 07 BLOCO 06  3600 W13

    20 A

10

AR COND. SALA 02 BLOCO 01   3600 W 2

    20 A

10

AR COND. SALA 08 BLOCO 06  3600 W14

    20 A

10

AR COND. SALA PROF. BLOCO 01   3600 W 3

    20 A

10

AR COND. SALA09 BLOCO 07  3600 W15

    20 A

10

AR COND. SALA 03 BLOCO 01   3600 W 4

    20 A

10

AR COND. SALA 10 BLOCO 07  3600 W16

    20 A

10

AR COND. SALA 04 BLOCO 01   3600 W 5

    20 A

10

AR SALA 13 BLOCO 8  3600 W17

    20 A

10

AR COND. SALA 05 BLOCO 02   3600 W 6

    20 A

10

AR SALA 14 BLOCO 8  3600 W18

    20 A

10

AR COND. SALA 06 BLOCO 02   3600 W 7

    20 A

10

AR BIBLIOTECA BLOCO 9  3600 W19

    20 A

10

AR COD. COORDENAÇ. BLOCO 4
  2800 W 8

    16 A

10

AR LAB. INFORMAT. BLOCO 9  3600 W20

    20 A

10

AR COND. SECRETAR. BLOCO 4   2800 W 9

    16 A

10

AR LAB. QUIMICA BLOCO 10
  3600 W21

    20 A

10

AR COND. ALMOXARIF. BLOCO 4   1350 W 10

    10 A

4

AR SALA DE VIDEO BLOCO 10  3600 W22

    20 A

10

AR COND. SALA 11 BLOCO 04   3600 W 11

    20 A

10

AR SALA DE MUSICA BLOCO 10  3600 W23

    20 A

10

AR COND. SALA 12 BLOCO 04   3600 W 12

    20 A

10

QD2 AR COD. (QUADRO DISTRIBICAO AR CONDICIONADO)

Potência Instalada (W)

R  25875

S  26200

T  26875

Total  78950

3#150(70)95 mm²

Conduto ø3/4"

250 A

Verde

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1.1/2"
3 pç

3/4"
1 pç

Braçadeira de aço galv. bipartida

4"
4 pç

Bucha zamak

1.1/2"
3 pç

3/4"
1 pç

Bujão de aço galvanizado

4"
1 pç

Caixa PVC

4x2"
255 pç

4x2" estanque 3 pç

4x4"
3 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
322 pç

Curva 180° PVC rosca

1.1/2"
2 pç

Curva 90° PVC longa rosca

1.1/2"
5 pç

Luva PVC rosca

1.1/2"
8 pç

Luva aço galvan. leve

4"
1 pç

Acessórios uso geral

Fita isolante autofusão

20m
1 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)

150 mm² - Marrom 50.90 m

150 mm² - Preto 50.90 m

150 mm² - Vermelho 50.90 m

16 mm² - Verde-amarelo 174.80 m

25 mm² - Azul claro 174.80 m

25 mm² - Marrom 174.80 m

25 mm² - Preto 174.80 m

25 mm² - Vermelho 174.80 m

70 mm² - Azul claro 50.90 m

95 mm² - Verde-amarelo 50.90 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² - Azul claro 135.00 m

1.5 mm² - Outro 149.30 m

1.5 mm² - Vermelho 93.30 m

10 mm² - Azul claro 206.70 m

10 mm² - Marrom 1654.70 m

10 mm² - Outro 153.90 m

10 mm² - Preto 1389.20 m

10 mm² - Verde-amarelo 1043.70 m

10 mm² - Vermelho 963.00 m

2.5 mm² - Azul claro 69.30 m

2.5 mm² - Outro 76.50 m

2.5 mm² - Vermelho 87.10 m

4 mm² - Azul claro 706.50 m

4 mm² - Marrom 1600.30 m

4 mm² - Outro 468.90 m

4 mm² - Preto 985.30 m

4 mm² - Verde-amarelo 603.10 m

4 mm² - Vermelho 1770.40 m

6 mm² - Azul claro 448.80 m

6 mm² - Marrom 451.80 m

6 mm² - Outro 310.90 m

6 mm² - Preto 421.70 m

6 mm² - Verde-amarelo 165.50 m

6 mm² - Vermelho 134.90 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa c/ furo
9 pç

Placa p/ 1 função 86 pç

Placa p/ 1 função redonda 1 pç

Placa p/ 1 função retangular 144 pç

Placa p/ 2 funções retangulares 14 pç

Placa p/ 2 funções retangulares separadas 1 pç

Placa 4x4"

Placa p/ 2 funções redondas 3 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples 34 pç

Interruptor 2 teclas simples 14 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 159 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 24 pç

Dispositivo de Comando

Relé fotoelétrico

220V - 1000W c/ fotocélula
1 pç

220V - 1200W resistivo c/ fotocélula
8 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN

10 A
1 pç

20 A
1 pç

25 A
1 pç

Disjuntor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN

10 A
18 pç

16 A
3 pç

Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN

10 A - 5 kA
1 pç

13 A - 5 kA
1 pç

20 A - 5 kA
3 pç

32 A - 5 kA
1 pç

40 A - 5 kA
1 pç

Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN

10 A
7 pç

13 A
1 pç

16 A
3 pç

20 A
21 pç

250A
1 pç

350A
1 pç

40 A
1 pç

70 A
1 pç

Dispositivo de proteção contra surto

175 V - 40 KA
4 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 2882.70 m

Eletroduto pesado

2" 4.40 m

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1/2" 4.00 m

3/4" 1.00 m

Luminária e acessórios

Refletor p/ lâmp vapor de sódio

150 W
40 pç

Luminára p/ lâmp PLL sobrepor com lâmpada

led tubular 18w bivolt

184 pç

96 pç

Quadro de medição - CEMAT

Unidade consumidora individual - sobrepor

Caixa p/ 1 medidor monofásico 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 24 disj. unip. - In barr. 225A 1 pç

Cap. 40 disj. unip. - In barr. 150A 1 pç

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. bif., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 12 disj. unip. - In Pente 80A 1 pç

E
l
é
t
r
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c
a

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x4"
15 pç

Dispositivo Lógica - embutir

Placa 4x4

Tomada retangular RJ45 15 pç

L
ó
g
i
c
a

Legenda

Caixa de medição sobrepor a 1,50m do piso

400x400x150

Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea

e Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

a

a

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

ac

13B 36

CL

Luminária p/ fluor. compacta longa - embutir teto

bl

30

150

Luminária p/ lâmp. incand. comum - parede

M

1F

31

1500

BR2M

Ponto 2P+T a 0,30m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

bl

Relé fotoelétrico a 3,00m do piso

2PT

14A
Tomada  2P+T a 0,30m do piso

BEB

16

75

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

VDK

20

13

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

ATV

20

200

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,80m do piso

EXA

3

400

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 2,20m do piso

MOO

4

1500

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 1,10m do piso

ARC30000

3600

12
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Tomada rede lógica a 0,30m do piso

(2x)

8

2PT

Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

(2x)

8

2PT

Tomada universal (2)2P+T a 0,30m do piso

2PT

20
Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

2PT

2

Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

2PT

18
Tomada universal 2P+T a 2,20m do piso

Luminára p/ lâmp PLL sobrepor com lâmpada

led tubular 10w bivolt

PREFEITURA MUNICIPAL 
 DE PAU D'ARCO
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